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- Question du Commissaire Enquêteur :

La variabilité de l'hydrologie du Bonrieu d'Orelle a conduit Synergie
Maurienne à choisir une turbine Banki Crossflow dont le concept est
relativement récent.

La fiabilité de cette nouvelle turbine a{-elle été démontrée dans d'autres
applications similaires ?

Barberaz,le 25 03 2024

Le commissaire-enquêteur
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